Krakéw, 20.04.2016
Nr arch.: DK-5100-322/16

RICOM ENERGY Sp. z 0.0.

30-719 Krakéw, Ul. Gromadzka 101

W zalgczeniu przesytamy 2 egzemplarze OPINII Nr 02/GU/2016 z dnia 20.04.2016 dotyczacej oceny
~Systemdw spalinowych i powietrzno-spalinowych firmy Ricom do odprowadzania spalin z kottow
kondensacyjnych”.

Opracowanie przedmiotowej opinii wykonano na podstawie pisma Zamawiajgcego Nr 11/04/2016

z dnia 11.04.2016r. oraz zlecenia wewn. INiG PIB nr 4729/GU16/01
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OPINIA nr 02/GU/2016

Temat opinii: Systemy spalinowe i powietrzno- spalinowe firmy Ricom do
odprowadzania spalin z kotiéw kondensacyjnych

Nazwa i adres Ricom Energy Sp. z o.o.

Zleceniodawcy: 30-719 Krakow ul. Gromadzka 101

Kryteria oceny 1. Polska Norma PN-EN 1443:2005 Kominy -- Wymagania
ogoine

2. Polska Norma PN-EN 14471:2007 Kominy -- Systemy
kominowe z kanatami wewnetrznymi z tworzyw sztucznych --
Wymagania i badania

3. OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY |
ROZWOQOJU z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie

4. ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO |
RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw
budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG

5. CEN/TR 1749 :2009 Klasyfikacja urzadzen gazowych wedtug

typu

Umowa: Pisma Zleceniodawcy z dnia 31.03 2016 i 11.04.2016
Zlecenie wewnetrzne INIG: 4729/GU

Kierownik Pieczec¢ okragia Dyrektor
Zaktadu INiG Instytutu Nafty i Gazu

drinz. Z Gebhardt

Data wydania: Krakow, dnia 20.04.2016

Zafgczniki: Deklaracja zgodnosci nr 113 z dnia 30.06.2013
Certyfikat 1020- CPD- 010023251
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OPINIA nr 02/GU/2016 20.04.2016

1. PODSTAWA WYKONANIA OPINII
1.1 Pisma Zleceniodawcy z dnia 31.03 2016 i 11.04.2016 z zatgcznikami:

1.1.1. Certyfikat 1020-CPD-010023251 wydany przez Technical and Test Institute for
Construction Prague z dnia 15.03.2013

1.1.2. Deklaracja wiasciwosci uzytkowych nr 113 ( w jezyku polskim) z dnia 30 .06.
2013 podpisana przez Jiri Chocholousek Dyrektor Zarzgdzajgcy RICOM gas s.r.o.
Liberec (zatacznik do Opinii)

1.1.3. Katalog systeméw spalinowych Ricom Energy sp. z 0.0. na rynek polski
1.2 Zlecenie wewnetrzne INiG Krakdw nr : 4729 /GU/16,
1.3 Nr archiwalny: DK-5100-322/16

2. PRZEDMIOT OPINII

Przedmiotem opinii byfo ustalenie, czy przedstawione w p. 1 dokumenty moga by¢
podstawag wprowadzania na rynek polski wyrobéw firmy RICOM Energy Sp. z o.0.
objetych Deklaracja wtasciwosci uzytkowych zatgczong do niniejszej opinii.

3. TRESC OPINII

Systemy spalinowe RICOM Energy Sp. z 0.0 sg wyrobami budowlanymi
wchodzacymi w zakres Rozporzadzenia 305/2011 oraz norm zharmonizowanych z
tym rozporzgdzeniem czyli EN 14471' oraz EN 1443. Poniewaz przedstawione
dokumenty odniesione sg do Dyrektywy 89/106 (CPD) wyjasnia sie, ze:

W Artykule 66 Rozporzadzenia 305/2011 postanowiono:

1.Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z dyrektywag 89/106/EWG przed
dniem 1 lipca 2013 r. uznaje sie za zgodne z niniejszym rozporzgdzeniem

2.Producenci moga wystawic deklaracje wiasciwosci uzytkowych na podstawie certyfikatu
zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wydanych przed dniem 1 lipca 2013 r. zgodnie z
dyrektywg 89/106/EWG.”

W oparciu o powyzszy artykut mozna jednoznacznie stwierdzi¢, ze zatgczona do opinii
Deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana w oparciu o certyfikat 1020CPD010023251 z
dnia 15.03.2013 jest w petni zgodna z prawem i na podstawie powyzszego Rozporzgadzenia
powinna by¢ respektowana na rynku polskim podobnie jak i na innych rynkach krajow
cztonkowskich Unii Europejskie;.

W odniesieniu do wymagan zawartych w Warunkach technicznych (patrz p. 3 Kryteriow
oceny ) nalezy stwierdzi¢, ze nie ma sprzecznosci pomiedzy Normami Polskimi PN-EN 1443
i PN-EN 14471 a powyzszymi wymaganiami w przypadku systeméw odprowadzania spalin z
urzgdzen kondensacyjnych.

! Aktualne, zharmonizowane z Rozporzadzeniem normy to EN 14471 : 2013 do 10.07.2016, po tej dacie tylko
EN 14471: 2013 + A1/2015.
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Wprowadzona w 2009 roku zmiana w § 266 ust.1 polegajgca na zastgpieniu stowa ,,materiaf’
stowem ,wyréb” spowodowata, ze obecnie system odprowadzenia spalin trakiuje sie
catosciowo i jako do catosciowego wyrobu stosuje sie wymaganie reakcji na ogien
(niepalnos¢). W takim rozumieniu przewdd z tworzywa sztucznego ostoniety kanatem
metalowym lub ceramicznym trakiowany jest ze wzgledu na reakcje na ogien jako niepalny i
w Deklaracji nr 113 podana jest dla systemu powietrzno -spalinowego klasa reakcji na ogien
Al.

Zgodnie z § 266 ust.2 przewody z tworzyw sztucznych instalowane w kanale kominowym
budynku (system typu C4 lub C9 wg CEN/TR 1749) spetniajg warunki Rozporzgdzenia.
Ponadto w odniesieniu do Rozdziatu 7 Warunkéw technicznych dotyczacego instalacii
gazowych w budynku nalezy zauwazyé, ze w przypadku gdy omawiany system jest
deklarowany jako H1 (nadcidnieniowy) i jest czescig systemu powietrzno-spalinowego
urzadzer gazowych (np. typu Cas) z kidrymi ten system jest zintegrowany, zgodnie z § 156.2
przewody spalinowe tego systemu sg czescig instalacji gazowej.

4. WNIOSEK KONCOWY

Systemy odprowadzania spalin ujete w Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr 113 ( w jezyku
polskim) z dnia 30 .06. 2013 podpisana przez Jiri Chocholousek Dyrektor Zarzadzajacy
RICOM gas s.ro. Liberec jest dokumentem zgodnym z ROZPORZADZENIE PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9@ marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG i
uprawnia do obrotu tymi wyrobami na wszystkich rynkach krajow czionkowskich Unii Europejskiej.

W stosunku do zakresu produkiéw objetych Certyfikatem 1020-CPD-010023251, Deklaracja
113 w jezyku polskim ogranicza produkty na rynek polski do dwéch systeméw
prezentowanych w Katalogu Ricom Energy a mianowicie :

- System 1 do instalowania w kanale kominowym budynku (typ C4 lub C9) ;

- System 2 system dwuscienny z zewnetrznym przewodem metalowym (C33).

Jednostka Notyfikowana, ktérg jest nasz Instytut nie jest upowazniona do interpretowania i wyjasniania przepisow
prawnych zwigzanych z wprowadzaniem wyrobéw do obrotu. W zakresie wyrobdw podlegajacych pod przepisy
zharmonizowane wiasciwym do udzielania informacji w tym zakresie jest punkt kontaktowy ds. wyrobow
budowlanych na mocy Art. 10 Rozporzadzenia 305/2011 CPR, w zwiazku z powyzszym powyzsza Opinia jest
opinig Instytutu i nie stanowi oficjalnej wyktadni prawa.

Opinie opracowat: dr inz. Zdzistaw Gebhardt —_—

——





